
RBC-12HR3, CCU-12HR3, RBC-12/18-PANEL3
RBC-18HR3, CCU-18HR3, RBC-12/18-PANEL3
RB-24HR3, CCU-24HR3, RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-36HR3, CCU-36HR3, RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-48HR3, CCU-48HR3, RB-24/36/48/60-PANEL3
RB-60HR3, CCU-60HR3, RB-24/36/48/60-PANEL3

СПЛИТ-СИСТЕМА
КАССЕТНОГО ТИПА 



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

  КОДЫ ОШИБОК















5,33,5 7,0 10,6 14,07

RBC-18HR3/
CCU-18HR3

RBC-12HR3/
CCU-12HR3

RB-24HR3/
CCU-24HR3

RB-36HR3/
CCU-36HR3

RB-48HR3/
CCU-48HR3

5,64,0 7,2 11,7 15,24

1,661,1 2,14 3,3 4,4

1,551,11 1,82 3,25 4,2

7,86,6 9,35 7,2 9,1

6,85,8 8,48 7,0 9,0

45/40/3245/40/32 45/42/36 48/45/39 50/47/41

5553 57 58 58

570х260х570570х260х570 835х250х835 835х250х835 835х290х835

800х545х315545х730х285 825х655х310 970х805х395 940х1325х340 940х1325х340

720х290х650720х290х650 910х310х910 910х310х910 910х350х910

920х620х400620х850х370 945х725х435 1105х895х495 1080х1440х430 1080х1440х430

16/36 (18,5/39)16/28 (18,5/32) 27/48 (30/51) 28/64 (31/68) 28/87 (32/96) 28/94 (32/104)

6,356,35 9,52 9,52 9,52

12,712,7 15,88 15,88 19,05

3,23,2 3,27 3,21 3,2

3,613,6 3,96 3,6 3,6

АА А А А

760/650/580-2600760/650/580-1700 1450/1200/1050-3000 1500/1200/1050-3850 1800/1440/1260-5800 1800/1440/1260-5800

20/1520/15 20/15 30/20 50/30

-5~+49-5~+49 -5~+49 -5~+49 -5~+49

-15~+24-15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

R410A/1,1R410A/0,75 R410A/1,7 R410A/2,25 R410A/3,0

внутренний- наружный

(наруж.)

(наруж.)

Внутренний блок

Наружный блок Max

Внутрен. блок

Наружный блок 

Внутрен. блок

Наружный блок 

Внутр./наруж.

HIGHLYGREE GMCC GREE GMCCКомпрессор

220~240/50/1220~240/50/1 220~240/50/1

650х55х650650х55х650 950х55х950 950х55х950 950х55х950Панель

710х80х710710х80х710 1000х100х1000 1000х100х1000 1000х100х1000 1000х100х1000Панель 

2,2 (3,7)2,2 (3,7) 5,3 (7,8) 5,3 (7,8) 5,3 (7,8)Панель 

Внутр.б. 220~240/50/1
Наруж.б. 380-415/50/3 

Внутр.б. 220~240/50/1
Наруж.б. 380-415/50/3 

Внутр.б. 220~240/50/1
Наруж.б. 380-415/50/3 

16,12

RB-60HR3/
CCU-60HR3

17,6

5,0

4,9

11,0

10,0

50/47/44

60

835х290х835

910х350х910

9,52

19,05

3,2

3,6

А

50/30

-5~+49

-15~+24

R410A/3,1

GMCC

950х55х950

5,3 (7,8)















  Коды ошибок

Код 
ошибки Обозначение

Подлежит
восстано-
влению
или нет

Возможные причины неисправности

E0 Lack of refrigerant
Утечка хладагента

No
Нет

Compressor internal protection
Внутренняя защита компрессора

System is short of refrigerant
Недостаток хладагента

Reversing failure of 4 way valve
Неисправность 4-ходового клапана

E1
TA (lndoor temperature sensor) 

is abnormal
Неисправность датчика 

температуры внутреннего
 блока

Yes
Да

Sensor damage
Повреждение датчика

Poor contact of sensor
Неисправность контакта датчика

E2 TW(Defrosting temperature
sensor) is abnormal

Неисправность 
датчика разморозки

Yes
Да

Sensor damage
Повреждение датчика

Poor contact of sensor
Неисправность контакта датчика

E3 TE(lndoor coil sensor) 
is abnormal

Неисправность датчика 
змеевика внутреннего блока

Yes
Да

Sensor damage
Повреждение датчика

Poor contact of sensor
Неисправность контакта датчика

E4
Drainage system failure

Неисправность дренажной
системы

Yes
Да

Damage of water pump
Неисправность помпы

Damage of water level switch
Неисправность реле уровня воды

Water level switch is locked
Блокировка реле уровня воды

E5
Communication failure 

of wired controller
Проблема связи 

проводного контроллера

Yes
Да

Communication wire sequence error
Ошибка последовательности проводов

Poor contact of communication wire
Плохой контакт провода

E6

Outdoor unit protection
(phase sequence)

Защита наружного блока 
(последовательность фазы)

No
Нет

The power cable phase is missing
Отсутствует фаза кабеля питания

Power cable phase sequence error
Ошибка последовательности фаз

E7

TL(Outdoor condensing 
temperature sensor) 

is abnormal
Неисправность 

температурного датчика 
конденсации наружного блока

Yes
Да

Sensor damage
Повреждение датчика

Poor contact of sensor
Неисправность контакта датчика

E8

TP(Discharge temperature
sensor) is abnormal

Неисправность датчика
температуры на выпуске

Sensor damage
Повреждение датчика

Poor contact of sensor
Неисправность контакта датчика

Yes
Да



  Коды ошибок

Код 
ошибки Обозначение

Подлежит
восстано-
влению
или нет

Возможные причины неисправности

E9
Low pressure protection

Защита от низкого давления
System is short of refrigerant

Нехватка хладагента
Yes
Да

EA

Outdoor unit protection 
(Discharge temperature

is too high)
Защита от перегрева

на выпуске (наружный блок)

External protection device action
Действие устройства

внешней защиты

No
Нет

F1

Communication failure
between indoor unit

and outdoor unit
Ошибка соединения
между внутренним

и наружным блоками

Yes
Да

Communication wire sequence error
Ошибка последовательности проводов

Poor contact of communication wire
Плохой контакт провода

F2

Exhaust overtemperature
protection

Защита от высокой
температуры вытяжного

воздуха

System is blocked or fault
of the outdoor fan

Система заблокирована
или неисправен наружный вентилятор

Yes
Да

F3
Outdoor fan is abnormal

Неисправность вентилятора
наружного блока

Yes
Да

Poor contact of outdoor motor
Плохой контакт двигателя 

Motor is broken
Двигатель сломан

F4
Indoor fan is abnormal

Неисправность крыльчатки
внутреннего блока

Poor contact of outdoor motor
Плохой контакт двигателя 

Motor is broken
Двигатель сломан

Yes
Да

F5

Outdoor temperature 
sensor is abnormal

Неисправность датчика 
температуры наружного 

блока

Sensor damage
Неисправность датчикаYes

Да Poor contact of sensor
Плохой контакт датчика

F6

Compressor overcurrent
protection

Защита компрессора
от повышенного тока 

No
Нет

Compressor is blocked
Компрессор заблокирован

Low voltage
Низкое напряжение

F7

Dial switch is abnormal
Неисправность 

многопозиционного
переключателя

Yes
Да

Wrong position of dial switch
Неверное положение 

многопозиционного переключателя

FB
Indoor power protection

Защита по электропитанию
внутреннего блока

Yes
Да

Wrong wiring
Неверная проводка

F9
High pressure protection

Защита от высокого 
давления

Yes
Да

Condenser is blocked
Конденсатор заблокирован

Abnormal operation of the outdoor fan
Неисправность вентилятора наружного блока

System pipe is blocked
Труба заблокирована







Информация о сертификации нормативные документы
Товар (прибор, изделие) соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза №768 от 16 августа 2011 года.
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утвержден Решением
Комиссии Таможенного союза №879 от 9 декабря 2011 года.
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники», утвержден Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 18 октября 2016 г. No113 

Производитель:

"НИНБО АУКС ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД."
"NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD."
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